


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§９．窒素・リン成分の測定 

窒素・リン除去型の場合、処理水の窒素・リン成分についても定期的に測定を実施 

してください。簡易測定具は下記の例があります。測定方法は使用説明書を参考に 

実施してください。 

  1．アンモニア性窒素 

    ：㈱共立理化学研究所 パックテスト アンモニウム（測定範囲 0.2～10mg/l） 

     ㈱鈴研 ウォーターアナライザーＡ （測定範囲０～30mg/l）        

  2．亜硝酸性窒素 

         : ㈱共立理化学研究所 パックテスト 亜硝酸（測定範囲 0.02～1mg/l） 

           ㈱鈴研 ウォーターアナライザーＮ （測定範囲０～10mg/l） 

  ３．硝酸性窒素 

     : ㈱共立理化学研究所 パックテスト 硝酸（測定範囲 0.2～10mg/l） 

       ㈱鈴研 ウォーターアナライザーＮ （測定範囲０～５0mg/l） 

4. リン酸 

   ：㈱共立理化学研究所 パックテスト りん酸（測定範囲 0.05～2mg/l） 

     

 

    特に、アンモニア性窒素が処理水槽流出水に多く残留している場合は、生物ろ過槽 

での異常（例：ばっ気量不足、汚泥付着量不足、循環水量設定ミスなど）があると考え

られますので、原因を把握し、適切に対処してください。 

 リン酸は、測定値が 0.5mg/l 以下であれば、総りんは 1mg/l 以下となっているとい

えます。それ以上の値が測定された場合は、リン除去装置に不具合が生じている可能性

がありますので、§5 6. リン除去装置の保守点検 を参照して、不具合箇所を確認

してください。 

2９ 



ブロワが故障した場合の応急処置 

散気・逆洗用ブロワが故障した場合は、以下の方法で応急処置を行なってください。 

 

ブロワの故障を発見した 

 

生物ろ過槽生物処理部およびろ過部の状況（目詰りの状況など）を確認する 

 

ろ過部が目詰りしていれば応急用ブロワを逆洗配管に接続しろ過部を逆洗し、 

目詰りを解消する 

             応急ブロワは普及品の 1 口ブロワで吐出風量が８０l/分前後の 

             ものを準備してください 

最寄りの弊社支店・営業所・代理店に連絡し、代替品または故障箇所の部品を発注 

                                                          代替品または部品は 

                                                          ３日程度で発注元に 

                                                          届きます 

(1)代替品がすぐに      (2)代替品はすぐに入手   (3)代替品はすぐに入手 

   入手できる場合         できないが現場に再      できず現場に頻繁に 

                          度（できれば毎日）      寄ることができない 

                          寄ることができる 

                           

応急用ブロワを散気       応急ブロワを散気       応急ブロワを散気 

配管に接続する            配管に接続し、常時      配管に接続し、常時 

                          循環は停止する          循環は停止する 

                                                          ろ過部は３日～ 

代替品の入手              点検ごとにブロワ               １週間程度逆洗 

                          を逆洗配管に接続し              しなくても目詰 

代替品を接続しなおす      10 分間逆洗を行ない             まりは発生しま  

                          再度散気配管と接続              せん 

                          する                      代替品の入手 

                           

                          代替品を入手            代替品を接続しなおす 

                           

                          代替品を接続し直す      手動逆洗にてろ過部の 

                                                  逆洗を行なう 

ブロワ交換後は、循環水量・逆洗水排水量の             

チェックを必ず行なってください                       通常運転        
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保守点検箇所と点検頻度     点検頻度：○：保守点検ごと △：状況に応じて 

点検箇所 点 検 作 業 項 目 点検頻度 

流入管渠 滞水、漏水、破損、異物堆積、勾配の確認 ○ 

放流管渠 滞水、漏水、破損、異物堆積、勾配の確認 ○ 

異常な水位上昇、異物混入の有無 ○ 

蚊、ハエ等の発生状況 ○ 

嫌気ろ床槽 

スカム発生状況、汚泥堆積状況 ○ 

ばっ気撹拌状況、泡発生状況 ○ 

異常な水位の上昇 ○ 

担体押え面の詰まり ○ 

担体付着汚泥状況 △ 

硝化の確認 ○ 

ミジンコ、貝等の発生状況 ○ 

生物ろ過槽 

担体の磨耗状況 △ 

スカム発生状況 ○ 

汚泥堆積状況 △ 

処理水槽 

処理水の越流状況 ○ 

消毒剤と処理水の接触状況 ○ 消毒槽 

消毒剤残量 ○ 

作動状況 ○ 

エアフィルタ掃除、消耗部品点検 ○ 

現在時刻確認 ○ 

自動逆洗設定確認 ○ 

ブロワ 

手動逆洗状況 ○ 

計量装置、エアリフト管、移送管内の掃除 ○ 循環装置 

水量調整 ○ 

エアリフト管、移送管内の掃除 ○ 

水量調整 ○ 

逆洗水移送装置 

逆洗水ＳＳ濃度（目視） △ 

間欠定量ポンプの掃除 ○ 流量調整装置 

水量調整 ○ 

鉄電解槽のばっ気状況の確認 ○ 

鉄電極板の交換 ○ 

鉄電解槽移送管の掃除・点検 ○ 

制御ボックスの点検（電源ﾗﾝﾌﾟの消灯、警報ﾗﾝﾌﾟの点灯、ﾊﾟﾜｰ調整ﾀﾞｲﾔﾙ） ○ 

リン除去装置 

軽石担体の量を確認 △ 

使用水量 使用水量の確認 ○ 
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水質に関する測定項目 

測 定 箇 所 水温 透視度 ｐＨ ＤＯ ｱﾝﾓﾆｱ･亜硝酸･ 

硝酸・ﾘﾝ酸 

残留塩素

嫌気ろ床槽第一室出口 △ △ △ △ ― ― 
嫌気ろ床槽第二室出口 ○ △ △ ○ ― ― 
生物ろ過槽 ○ ― △ ○(2.0 以上)

(ろ過部上部) 

― ― 

処理水槽流出水 ○ ○ ○(5.8～8.6) ― ○ ― 

消毒槽流出水 ― ― ― ― ― ○ 
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 点
検

作
業

の
内

容
 

◇
全

般
 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

状
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)浄

化
槽

設
置

場
所

 
 
目

視
 

・
維

持
管

理
の

邪
魔

と
な

る
障

害
物

が
あ

る
 

・
障

害
物

の
撤

去
を

行
う

 
(1

)
浄

化
槽

設
置

場

所
 
 
 
 
 

 
 
 
お

よ
び

周
辺

状

況
 

 

(2
)ブ

ロ
ワ

設
置

場
所

・
 

 
 
 
状

況
 

 
目

視
 

・
周

り
に

点
検

の
障

害
と

な
る

も
の

が
あ

る
 

・
周

り
に

可
燃

物
が

あ
る

 

・
空

気
配

管
の

接
続

が
緩

ん
で

い
る

 

・
障

害
物

の
撤

去
を

行
う

 

・
可

燃
物

の
撤

去
を

行
う

 

・
接

続
を

確
実

に
行

う
 

(1
)浄

化
槽

周
辺

 

 

 
 

・
浄

化
槽

周
辺

で
臭

気
が

感
じ

ら
れ

る
 

     ・
浄

化
槽

周
辺

の
風

通
し

が
悪

い
 

 

・
浄

化
槽

機
能

・
使

用
方

法
に

異
常

が
な

い
か

確
認

し
、

嫌
気

ろ
床

槽
が

立
ち

上
が

っ
て

い
な

い
場

合
は

ｼ
ｰ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ﾝ

ｸ
ﾞ
剤

を
投

入
す

る
。

処
理

機
能

に
異

常
が

見
ら

れ
る

場

合
は

、
使

用
条

件
を

確
認

し
、

使
用

者
に

改
善

を
促

す
 

・
マ

ン
ホ

ー
ル

蓋
の

密
閉

性
を

確
認

し
、

応
急

処
置

と
し

て
パ

ッ
キ

ン
を

貼
る

 

・
風

通
し

が
良

く
な

る
よ

う
に

す
る

 

・
臭

突
管

を
立

て
、

臭
気

を
逃

が
す

 

(2
)臭

気
 

 

(2
)屋

内
 

 
・

屋
内

で
臭

気
が

感
じ

ら
れ

る
 

・
ト

ラ
ッ

プ
が

な
い

な
ど

の
接

続
配

管
の

異
常

が
な

い
か

確
認

し
、

異
常

が
あ

れ
ば

施
工

業
者

に
配

管
し

な
お

し

て
も

ら
う

 

(1
)浄

化
槽

周
辺

 
 

・
浄

化
槽

内
の

音
が

外
に

漏
れ

て
い

る
 

・
マ

ン
ホ

ー
ル

蓋
の

密
閉

性
を

確
認

し
、

パ
ッ

キ
ン

を
貼

 

 
る

 

(3
)騒

音
・

振
動

 

(2
)ブ

ロ
ワ

 
 

・
異

常
音

が
す

る
 

 ・
振

動
が

大
き

い
 

・
ブ

ロ
ワ

の
点

検
、

修
理

、
部

品
の

交
換

の
実

施
を

行
う

 

・
設

置
方

法
の

確
認

 

(水
平

度
・

浮
き

・
建

物
の

基
礎

と
の

接
触

) 

(4
)異

物
の

混
入

 
(1

)升
 

(2
)嫌

気
ろ

床
槽

 

 
目

視
 

・
異

物
が

留
ま

っ
て

い
る

 
・

異
物

の
除

去
を

行
う

 

・
使

用
者

に
使

用
方

法
の

改
善

指
導

を
行

う
 

(5
)雨

水
管

の
接

続
 

 
目

視
 

・
雨

水
管

が
接

続
さ

れ
て

い
る

 
・

施
工

業
者

に
配

管
し

な
お

し
て

も
ら

う
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点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

状
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(6
)配

管
勾

配
 

(1
)流

入
管

 

(2
)放

流
管

 

 
目

視
・

水
準

器
 

・
配

管
内

に
汚

水
が

滞
留

し
て

い
る

 
・

配
管

勾
配

が
正

確
に

な
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

、
 

 
 
施

工
業

者
に

配
管

し
な

お
し

て
も

ら
う

 

(7
)
衛

生
害

虫
の

発

生
 

(1
)浄

化
槽

内
 

(2
)升

 

 
目

視
 

・
衛

生
害

虫
の

発
生

が
見

ら
れ

る
 

・
駆

除
剤

に
よ

り
害

虫
を

駆
除

す
る

。
但

し
浄

化
槽

 

の
機

能
を

阻
害

す
る

薬
剤

は
使

用
し

い
こ

と
 

(8
)異

物
の

付
着

 
(1

)升
 

(2
)流

入
管

 

(3
)流

出
管

 

 
目

視
 

・
異

物
の

付
着

が
認

め
ら

れ
る

 
・

使
用

方
法

に
異

常
が

な
い

か
確

認
し

、
使

用
者

に
改

善
を

促
す

 

・
流

入
・

流
出

管
に

ﾄ
ｲ
ﾚ
ｯ
ﾄ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
や

汚
物

が
堆

積
し

て

い
る

場
合

は
、

配
管

勾
配

や
使

用
水

量
な

ど
の

チ
ェ

ッ
ク

を
行

う
 

◇
流

入
・

放
流

管
 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

状
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)浄

化
槽

本
体

・
升

 
と

の
接

続
 

(1
)流

入
管

 

(2
)放

流
管

 

 

 
目

視
、

水
準

器
 

・
配

管
が

逆
勾

配
と

な
っ

て
い

る
 

・
配

管
が

破
損

・
亀

裂
・

接
着

不
良

が
生

じ
て

 
 
い

る
 

・
施

工
業

者
に

連
絡

し
、

配
管

し
な

お
し

て
も

ら
う

 

(1
)流

入
管

 

 

 
目

視
 

・
流

入
管

に
汚

泥
・

異
物

が
付

着
し

て
い

る
 

 

・
配

管
の

勾
配

等
の

確
認

を
し

、
異

常
が

あ
れ

ば
、

施

工
業

者
に

配
管

し
な

お
し

て
も

ら
う

 

(2
)汚

泥
・

異
物

の
 

 
堆

積
付

着
 

(2
)放

流
管

 
 
目

視
 

・
放

流
管

に
汚

泥
・

異
物

が
付

着
し

て
い

る
 

・
配

管
の

勾
配

等
の

確
認

を
し

、
異

常
が

あ
れ

ば
、

施

工
業

者
に

配
管

し
な

お
し

て
も

ら
う

 

       34 



◇
嫌

気
ろ

床
槽

第
一

室
 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)ス

カ
ム

 
目

視
・

透
明

管
・

ス
カ

ム
厚

計
 

 
 
ス

カ
ム

厚
は

２
0

c
m

程
度

ま
で

 

・
ス

カ
ム

の
た

ま
り

が
異

常
に

早
い

 

・
ス

カ
ム

が
多

量
に

発
生

し
て

い
る

 

(2
)ろ

材
上

部
汚

泥
 

透
明

管
・

ス
カ

ム
厚

計
 

・
汚

泥
・

汚
物

が
ろ

材
上

部
を

塞
い

で
い

る
 

(3
)ろ

材
内

部
の

汚
泥

・
目

詰
ま

り
 

透
明

管
 

・
汚

泥
で

ろ
材

内
が

目
詰

ま
り

し
て

い
る

 

(4
)槽

底
部

堆
積

汚
泥

 
透

明
管

 

 
 
汚

泥
堆

積
厚

は
3

0
c
m

程
度

ま
で

 

・
ろ

材
底

部
ま

で
汚

泥
が

堆
積

し
て

い
る

 

・
使

用
人

員
の

過
多

が
考

え
ら

れ
る

場
合

は
、

清
掃

頻
度

を
早

め
る

 

・
流

入
水

に
夾

雑
物

が
多

く
含

ま
れ

て
い

る
場

合
は

、
使

用
者

に
夾

雑
物

を
流

さ
な

い
よ

う
に

指
導

す
る

 

・
清

掃
を

行
う

 

(5
)油

の
混

入
 

 
・

油
が

多
量

に
浮

い
て

い
る

 
・

使
用

者
に

油
を

流
さ

な
い

よ
う

に
指

導
す

る
 

(6
)流

出
管

の
汚

泥
浮

上
・

付
着

 
 

・
汚

泥
が

多
量

に
浮

上
・

付
着

し
て

い
る

 
・

嫌
気

ろ
床

槽
第

一
室

に
返

送
す

る
 

・
清

掃
を

行
う

 

・
水

位
の

異
常

上
昇

の
形

跡
が

見
ら

れ
る

 

・
水

位
が

常
時

満
水

に
な

っ
て

い
る

 

 

・
ろ

材
の

目
詰

ま
り

の
可

能
性

が
あ

り
、

清
掃

を
行

う
 

・
流

量
調

整
水

量
が

少
な

す
ぎ

る
 

⇒
流

量
調

整
水

量
の

設
定

方
法

を
参

照
 

(7
)水

位
の

異
常

 

    

 

・
水

位
が

常
時

下
が

っ
て

い
る

 

  

・
漏

水
の

可
能

性
が

あ
り

、
補

修
の

手
配

を
す

る
 

・
流

量
調

整
水

量
が

多
す

ぎ
る

 

⇒
流

量
調

整
水

量
の

設
定

方
法

を
参

照
 

◇
嫌

気
ろ

床
槽

第
二

室
 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)ス

カ
ム

 
目

視
・

透
明

管
・

ス
カ

ム
厚

計
 

 
ス

カ
ム

厚
は

1
5

c
m

程
度

ま
で

 

・
ス

カ
ム

の
た

ま
り

が
異

常
に

早
い

 

・
ス

カ
ム

が
多

量
に

発
生

し
て

い
る

 

・
使

用
人

員
の

過
多

の
場

合
は

、
清

掃
頻

度
を

早
め

る
 

・
流

入
水

に
夾

雑
物

が
多

く
含

ま
れ

て
い

る
場

合
は

、
使

用
者

に
夾

雑
物

を
流

さ
な

い
よ

う
に

指
導

す
る

 

・
清

掃
を

行
う
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点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(2
)ろ

材
上

部
汚

泥
 

 

透
明

管
・

ス
カ

ム
厚

計
 

・
汚

泥
・

汚
物

が
ろ

材
上

部
を

塞
い

で
い

る

(3
)ろ

材
内

部
の

汚
泥

・
目

詰
ま

り
 

透
明

管
 

・
汚

泥
で

ろ
材

内
が

目
詰

ま
り

し
て

い
る

 

 

(4
)槽

底
部

堆
積

汚
泥

 

 

透
明

管
 

 
 
汚

泥
堆

積
厚

は
2

5
c
m

程
度

ま
で

 

・
ろ

材
底

部
ま

で
汚

泥
が

堆
積

し
て

い
る

 

・
使

用
人

員
の

過
多

の
場

合
は

、
清

掃
頻

度
を

早
め

る
 

・
流

入
水

に
夾

雑
物

が
多

く
含

ま
れ

て
い

る
場

合
は

、
使

用

者
に

夾
雑

物
を

流
さ

な
い

よ
う

に
指

導
す

る
 

・
清

掃
を

行
う

 

(5
)流

入
管

の
汚

泥
浮

上
・

付
着

 

 

 
・

汚
泥

が
多

量
に

浮
上

・
付

着
し

て
い

る
 

 

・
清

掃
を

行
う

 

・
水

位
の

異
常

上
昇

の
形

跡
が

見
ら

れ
る

 

・
水

位
が

常
時

満
水

に
な

っ
て

い
る

 

 

・
ろ

材
の

目
詰

ま
り

の
可

能
性

が
あ

り
、

清
掃

を
行

う
 

・
流

量
調

整
水

量
が

少
な

す
ぎ

る
 

⇒
流

量
調

整
水

量
の

設
定

方
法

を
参

照
 

(6
)水

位
の

異
常

 

 

 

・
水

位
が

常
時

下
が

っ
て

い
る

 
・

漏
水

の
可

能
性

が
あ

り
、

補
修

の
手

配
を

す
る

 

・
流

量
調

整
水

量
が

多
す

ぎ
る

 

⇒
流

量
調

整
水

量
の

設
定

方
法

を
参

照
 

◇
生

物
ろ

過
槽

生
物

処
理

部
 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)ば

っ
気

状
況

 

 

目
視

・
水

準
器

・
風

量
計

 

 

・
気

泡
が

上
が

っ
て

こ
な

い
 

・
気

泡
が

不
均

一
で

あ
る

 

・
風

量
が

足
り

な
い

 

・
散

気
管

の
詰

ま
り

が
な

い
か

確
認

し
、

あ
る

場
合

は
詰

ま
り

を
取

り
除

く
 

・
ブ

ロ
ワ

が
異

常
の

場
合

は
、

点
検

・
修

理
・

部
品

の
交

換
を

行
う

 

 
 
 
⇒

ダ
イ

ヤ
フ

ラ
ム

の
破

損
 

 
 
 
⇒

エ
ア

フ
ィ

ル
タ

の
詰

ま
り

 

⇒
内

部
電

磁
弁

の
故

障
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つ
づ

き
 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)ば

っ
気

状
況

 

 
 

 
 

 
 

・
空

気
配

管
の

誤
接

合
が

な
い

か
確

認
し

、
修

正
す

る
 

・
空

気
配

管
の

漏
れ

が
な

い
か

確
認

し
、

修
理

す
る

 

(2
)発

泡
状

況
 

目
視

 
・

発
泡

が
激

し
い

 
・

使
用

開
始

当
初

は
汚

泥
の

生
育

不
良

の
可

能
性

が
あ

り
、

微

生
物

製
剤

や
汚

泥
の

投
入

を
行

う
（

種
汚

泥
は

槽
容

量
の

5
％

程
度

ま
た

は
添

付
シ

ー
デ

ィ
ン

グ
剤

）
 

・
洗

剤
使

用
量

が
多

す
ぎ

る
場

合
は

、
使

用
者

に
適

正
量

の
使

用
の

指
導

を
行

う
 

・
消

泡
剤

に
て

消
泡

す
る

 

(3
)水

位
の

異
常

上
昇

 

 

 
目

視
・

風
量

計
 

 
 

 

 
 

標
準

水
位

よ
り

5
c
m

以
上

 

 
 

上
昇

し
て

い
た

ら
確

認
す

る
 

 

・
水

位
の

異
常

上
昇

の
痕

跡
が

見
ら

れ
る

 

・
水

位
が

異
常

上
昇

し
て

い
る

 

  ・
担

体
が

流
動

し
て

い
な

い
 

・
ば

っ
気

し
て

い
な

い
 

・
ブ

ロ
ワ

の
タ

イ
マ

設
定

、
風

量
チ

ェ
ッ

ク
し

、
設

定
し

な
お

す
 

・
大

風
量

の
ブ

ロ
ワ

で
槽

内
を

撹
拌

す
る

 

・
担

体
の

流
動

が
止

ま
っ

て
、

目
詰

ま
り

を
起

こ
し

て
い

な
い

か
確

認
し

、
詰

ま
り

を
取

り
除

く
 

・
空

気
配

管
の

漏
れ

の
確

認
し

、
修

理
す

る
 

※
 ろ

過
部

の
点

検
も

同
時

に
行

う
 

(4
)臭

気
 

 
臭

覚
・

風
量

計
 

・
嫌

気
臭

が
す

る
 

・
ブ

ロ
ワ

の
タ

イ
マ

設
定

、
風

量
チ

ェ
ッ

ク
し

、
設

定
し

な
お

す
 

・
大

風
量

の
ブ

ロ
ワ

で
槽

内
を

撹
拌

す
る

 

・
担

体
の

流
動

が
止

ま
っ

て
、

目
詰

ま
り

を
起

こ
し

て
い

な
い

か
確

認
し

、
詰

ま
り

を
取

り
除

く
 

・
空

気
配

管
の

漏
れ

を
確

認
し

、
修

理
す

る
 

(8
)処

理
水

の
外

観
 

目
視

・
風

量
計

 
・

黒
味

が
か

っ
た

色
を

し
て

い
る

 

 ・
白

く
濁

っ
て

い
る

 

・
空

気
量

を
確

認
し

、
調

整
す

る
 

・
担

体
か

ら
の

汚
泥

剥
離

が
激

し
い

場
合

は
、

薬
品

等
の

異
常

排
水

が
な

か
っ

た
か

確
認

し
、

場
合

に
よ

っ
て

は
全

量
引

き

抜
き

・
清

掃
を

行
う

 

・
嫌

気
ろ

床
槽

の
汚

泥
堆

積
が

多
い

場
合

は
、

清
掃

を
行

う
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 ◇
生

物
ろ

過
槽

ろ
過

部
 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)ス

カ
ム

 
目

視
 

 

・
ス

カ
ム

が
浮

上
し

て
い

る
 

(2
)担

体
上

部
汚

泥
 

目
視

 
・

担
体

押
え

面
に

多
量

の
汚

泥
が

付
着

し
て

 
い

る
 

(3
)担

体
の

詰
ま

り
 

目
視

 
・

担
体

が
目

詰
ま

り
を

し
て

い
る

 

(4
)水

位
の

異
常

上
昇

 
目

視
 

 
 

 
標

準
水

位
よ

り
5

c
m

以
上

 

 
 

 
 

 
上

昇
し

て
い

た
ら

確
認

 

・
水

位
の

異
常

上
昇

の
痕

跡
が

見
ら

れ
る

 

・
水

位
が

異
常

上
昇

し
て

い
る

 

・
ブ

ロ
ワ

の
タ

イ
マ

設
定

・
風

量
の

確
認

し
、

正
し

く
設

定
す

る
 

・
手

動
逆

洗
あ

る
い

は
大

風
量

の
ブ

ロ
ワ

で
逆

洗
を

行
う

(逆
洗

し

て
い

る
間

は
逆

洗
排

水
を

移
送

し
な

い
よ

う
に

す
る

) 
 

・
担

体
押

え
・

受
け

面
の

掃
除

を
行

う
 

・
糸

状
性

細
菌

が
発

生
し

て
い

る
場

合
は

、
汚

泥
を

取
り

除
く

 

・
担

体
の

目
詰

ま
り

を
起

こ
し

て
い

る
場

合
は

、
目

詰
ま

り
を

取

り
除

く
 

・
空

気
配

管
の

漏
れ

を
確

認
し

、
修

理
す

る
 

(5
)逆

洗
状

況
 

目
視

・
風

量
計

 
・

気
泡

が
上

が
っ

て
こ

な
い

 

・
気

泡
が

不
均

一
で

あ
る

 

・
風

量
が

足
り

な
い

 

  

・
逆

洗
管

の
詰

ま
り

が
な

い
か

確
認

し
、

あ
る

場
合

は
除

去
す

る
 

・
ブ

ロ
ワ

が
異

常
の

場
合

は
、

点
検

・
修

理
・

部
品

の
交

換
を

行

う
 

 
 
 
⇒

ダ
イ

ヤ
フ

ラ
ム

の
破

損
 

 
 
 
⇒

エ
ア

フ
ィ

ル
タ

の
詰

ま
り

 

⇒
内

部
電

磁
弁

の
故

障
 

・
空

気
配

管
の

誤
接

合
を

確
認

し
、

修
正

す
る

 

・
空

気
配

管
の

漏
れ

を
確

認
し

、
修

理
す

る
 

・
担

体
押

え
・

受
け

面
の

詰
ま

り
を

確
認

し
、

除
去

す
る
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 ◇
処

理
水

槽
 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)ス

カ
ム

 
ス

カ
ム

厚
計

 

 
 
5

c
m

以
上

の
場

合
に

確
認

 

・
多

量
の

ス
カ

ム
が

浮
上

し
て

い
る

 

(2
)堆

積
汚

泥
 

透
明

管
 

 
 
5

c
m

以
上

の
場

合
に

確
認

 

・
多

量
の

汚
泥

が
堆

積
し

て
い

る
 

・
生

物
ろ

過
槽

ろ
過

部
の

異
常

 

 
 

⇒
ろ

過
部

の
異

常
の

対
処

方
法

参
照

 

・
逆

洗
水

排
水

量
の

過
不

足
 

⇒
逆

洗
水

排
水

エ
ア

リ
フ

ト
ポ

ン
プ

の
設

定
参

照
 

・
清

掃
を

行
う

 

◇
消

毒
槽

 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)ス

カ
ム

 

 

 
目

視
・

ス
カ

ム
厚

計
 

・
多

量
の

ス
カ

ム
が

浮
上

し
て

い
る

 

(2
)堆

積
汚

泥
 

 

 
透

明
管

 

 

・
多

量
の

汚
泥

が
堆

積
し

て
い

る
 

・
生

物
ろ

過
槽

ろ
過

部
の

異
常

 

 
 
 

⇒
ろ

過
部

の
異

常
の

対
処

方
法

参
照

 

・
逆

洗
排

水
量

の
過

不
足

 
 

 
⇒

逆
洗

排
水

エ
ア

リ
フ

ト
ポ

ン
プ

の
設

定
参

照
 

・
清

掃
を

行
う

 

(3
)消

毒
剤

 
目

視
 

・
消

毒
剤

が
減

っ
て

い
る

 

・
消

毒
剤

の
減

り
か

た
が

早
い

 

 

・
消

毒
剤

を
補

充
す

る
 

・
消

毒
剤

が
過

剰
に

溶
解

し
て

い
る

場
合

は
溶

解
量

を
調

整
す

る
 

(4
)薬

剤
筒

 
目

視
 

・
目

詰
ま

り
を

起
こ

し
て

い
る

 

・
破

損
し

て
い

る
 

・
脱

落
し

て
い

る
 

・
目

詰
ま

り
を

取
り

除
く

 

・
新

し
い

薬
剤

筒
に

交
換

す
る

 

・
正

常
な

位
置

に
セ

ッ
ト

す
る
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 ◇
流

量
調

整
装

置
（

間
欠

定
量

ポ
ン

プ
）

 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)流

量
調

整
水

量
の

調
整

 
生

物
ろ

過
槽

生
物

処
理

部
の

流
量

調
整

吐
出

口
で

水
量

を
測

定
す

る
。

 

・
流

量
調

整
水

が
移

送
さ

れ
て

い
な

い
 

  ・
設

定
量

と
違

っ
て

い
る

 

・
間

欠
定

量
ポ

ン
プ

、
送

気
管

（
バ

ル
ブ

の
詰

ま
り

、
配

管
の

緩
み

）
、

吐
出

管
の

詰
ま

り
、

ブ
ロ

ワ
の

故
障

を

確
認

し
、

調
整

・
修

理
す

る
 

・
流

量
調

整
水

量
設

定
方

法
を

参
照

し
て

、
設

定
量

に
合

わ
せ

る
 

(2
)間

欠
定

量
ポ

ン
プ

・
吐

出
管

の
 

付
着

汚
泥

 

目
視

 
・

汚
泥

が
多

量
に

付
着

し
、

流
量

調
整

水
量

が

確
保

で
き

な
い

 

・
間

欠
定

量
ポ

ン
プ

の
保

守
点

検
方

法
を

参
照

し
て

、
分

解
・

掃
除

を
行

う
 

◇
循

環
エ

ア
リ

フ
ト

ポ
ン

プ
 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)計

量
装

置
の

汚
泥

付
着

 
 
目

視
 

・
汚

泥
が

多
量

に
付

着
し

て
い

る
 

(2
)エ

ア
リ

フ
ト

ポ
ン

プ
付

着
汚

泥
 

 
目

視
 

・
汚

泥
が

多
量

に
付

着
し

て
い

る
 

(3
)移

送
管

付
着

汚
泥

 
 
目

視
 

・
汚

泥
が

多
量

に
付

着
し

て
い

る
 

・
掃

除
を

行
う

 

・
生

物
ろ

過
槽

が
正

常
に

機
能

し
て

い
る

か
確

認
し

、
 

 
正

し
い

使
用

状
況

に
設

定
し

な
お

す
 

(4
)循

環
量

の
調

整
 

・
嫌

気
ろ

床
槽

第
一

室
の

循
環

水
移

送
管

吐

出
口

で
循

環
量

を
測

定
す

る
 

・
循

環
水

が
移

送
さ

れ
て

い
な

い
 

 ・
設

定
量

と
違

っ
て

い
る

 

・
エ

ア
リ

フ
ト

ポ
ン

プ
・

計
量

器
・

移
送

管
・

ブ
ロ

ワ
を

確
認

し
、

正
し

く
設

定
す

る
 

・
循

環
量

設
定

方
法

を
参

照
し

て
設

定
量

に
調

整
す

る
 

◇
逆

洗
水

排
水

エ
ア

リ
フ

ト
ポ

ン
プ

 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)エ

ア
リ

フ
ト

ポ
ン

プ
付

着
汚

泥
 

 
目

視
 

・
汚

泥
が

多
量

に
付

着
し

て
い

る
 

(2
)移

送
管

付
着

汚
泥

 
 
目

視
 

・
汚

泥
が

多
量

に
付

着
し

て
い

る
 

・
掃

除
を

行
う

 

・
生

物
ろ

過
槽

が
正

常
に

機
能

し
て

い
る

か
確

認
し

、
 

 
正

し
い

使
用

状
況

に
設

定
し

な
お

す
 

(3
)排

水
量

の
調

整
 

  

・
嫌

気
ろ

床
槽

第
一

室
の

排
水

移
送

管
吐

出

口
で

移
送

量
を

測
定

す
る

 

・
逆

洗
水

が
移

送
さ

れ
て

い
な

い
 

 ・
設

定
量

と
違

っ
て

い
る

 

・
エ

ア
リ

フ
ト

ポ
ン

プ
・

計
量

器
・

移
送

管
・

ブ
ロ

ワ
を

確
認

し
、

正
し

く
設

定
す

る
 

・
逆

洗
排

水
量

設
定

方
法

を
参

照
し

て
設

定
量

に
調

整
す

る
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点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(4
)排

水
水

質
の

確
認

 
 
目

視
 

・
S

S
濃

度
が

低
下

し
な

い
あ

る
い

は
遅

い
 

・
逆

洗
時

間
の

設
定

を
長

く
す

る
 

・
逆

洗
回

数
の

変
更

を
検

討
す

る
 

 

◇
ブ

ロ
ワ

 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)エ

ア
フ

ィ
ル

タ
 

 
目

視
 

・
エ

ア
フ

ィ
ル

タ
に

多
量

の
ゴ

ミ
が

た
ま

っ
て

い
る

 

・
掃

除
を

行
う

 

・
設

置
場

所
の

変
更

を
検

討
す

る
 

(2
)ダ

イ
ヤ

フ
ラ

ム
 

 
目

視
・

風
量

計
 

・
ダ

イ
ヤ

フ
ラ

ム
が

破
損

し
て

い
る

 
・

部
品

の
交

換
を

行
う

 

(1
)現

在
時

刻
 

・
現

在
時

刻
を

確
認

す
る

 
・

現
在

時
刻

が
違

っ
て

い
る

 

(2
)逆

洗
開

始
時

刻
 

・
逆

洗
開

始
時

刻
を

確
認

す
る

 

(3
)逆

洗
終

了
時

刻
 

・
逆

洗
終

了
時

刻
を

確
認

す
る

 

・
使

用
状

況
に

あ
っ

て
い

な
い

 

(3
)
タ

イ
マ

設
定

 

(4
)逆

洗
回

数
 

・
逆

洗
排

水
の

Ｓ
Ｓ

濃
度

 
・

S
S

濃
度

が
低

下
し

な
い

あ
る

い
は

遅
い

 

・
タ

イ
マ

の
設

定
方

法
を

参
照

 

 
・

現
在

時
刻

の
変

更
 

・
逆

洗
開

始
・

終
了

時
刻

の
変

更
 

・
逆

洗
回

数
の

変
更

 

(4
)手

動
逆

洗
 

・
手

動
ボ

タ
ン

を
押

す
 

 
 

 
 

 
◇

リ
ン

除
去

装
置

 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

 
状

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 
対

 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)鉄

電
極

板
 

目
視

 
・

減
少

度
合

 

・
設

置
状

況
 

・
点

検
ご

と
に

鉄
電

極
板

を
交

換
す

る
 

・
正

し
く

設
置

す
る

 

(2
)移

送
管

 
目

視
 

・
移

送
量

の
不

足
 

・
鉄

電
解

槽
移

送
管

の
掃

除
 

(3
)軽

石
担

体
 

目
視

，
量

の
計

測
 

・
減

少
度

合
 

・
不

足
し

て
い

た
ら

補
充

す
る

 

(4
)制

御
ボ

ッ
ク

ス
 

・
パ

ワ
ー

調
整

ダ
イ

ヤ
ル

 

 ・
警

報
ラ

ン
プ

 

  ・
警

報
ラ

ン
プ

の
点

灯
 

・
使

用
水

量
よ

り
相

当
人

員
を

算
出

し
、

ダ
イ

ヤ
ル

 

 
を

合
せ

る
 

・
鉄

電
解

槽
の

水
量

、
鉄

電
極

板
の

設
置

方
法

、
コ

ネ

ク
タ

接
続

不
良

、
ケ

ー
ブ

ル
の

断
線

等
を

確
認

し
、
 

 
正

し
く

設
置

、
接

続
を

行
う
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□
水

質
測

定
：

ｐ
Ｈ

計
や

Ｄ
Ｏ

計
で

測
定

す
る

と
き

は
、

リ
ン

除
去

装
置

の
制

御
ボ

ッ
ク

ス
の

電
源

は
「

切
」

に
し

て
か

ら
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

点
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
目

 
点

 
 
 
 
 
 
検

 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
法

望
ま

し
く

な
い

状
況

対
 
 
 
 
 
 
 
処

 
 
 
 
 
 
 
方

 
 
 
 
 
 
 
法

 

(1
)嫌

気
ろ

床
槽

第
一

室
 

(2
)嫌

気
ろ

床
槽

第
二

室
 

(3
)生

物
ろ

過
槽

生
物

処
理

部
 

(1
)水

温
 

(4
)処

理
水

槽
 

・
水

温
計

 
・

水
温

が
異

常
に

低
い

 

 
 

(特
に

生
物

ろ
過

槽
生

物
処

理
部

) 

 
 
 
 

1
3

℃
以

下
の

場
合

は
原

因
を

確
認

す
る

 

 

(1
)嫌

気
ろ

床
槽

第
一

室
 

(2
)嫌

気
ろ

床
槽

第
二

室
 

(3
)生

物
ろ

過
槽

生
物

処
理

部
 

(2
)ｐ

Ｈ
 

(4
)処

理
水

槽
 

・
ｐ

Ｈ
計

 
・

処
理

水
槽

出
口

水
の

ｐ
Ｈ

が
5

.8
～

8
.6

の
範

囲
を

外
れ

て
い

る
 

 
 

・
使

用
状

況
の

確
認

し
、

正
し

い
使

用
方

法
を

説
明

す
る

 

 
 
 
 
特

殊
な

薬
品

等
の

使
用

が
な

い
か

 

・
循

環
水

量
を

確
認

し
、

正
し

く
設

定
し

な
お

す
 

(1
)嫌

気
ろ

床
槽

第
一

室
 

(2
)嫌

気
ろ

床
槽

第
二

室
 

(3
)生

物
ろ

過
槽

生
物

処
理

部
 

(3
)透

視
度

 

(4
)処

理
水

槽
 

・
透

視
度

計
 

処
理

水
槽

で
3

0
c
m

以
上

 

・
生

物
ろ

過
槽

以
降

で
透

視
度

が
低

い
 

（
処

理
水

槽
で

3
0

c
m

以
下

）
 

・
逆

洗
時

間
・

回
数

の
変

更
を

検
討

す
る

 

・
清

掃
時

期
を

判
断

す
る

 

・
生

物
ろ

過
槽

の
機

能
に

異
常

が
な

い
か

確
認

し
、

 

正
し

い
使

用
状

況
に

設
定

し
な

お
す

 

(1
)嫌

気
ろ

床
槽

第
一

室
 

(2
)嫌

気
ろ

床
槽

第
二

室
 

(3
)生

物
ろ

過
槽

生
物

処
理

部
 

(4
)Ｄ

Ｏ
 

(4
)処

理
水

槽
 

・
Ｄ

Ｏ
計

 

 
 

 
嫌

気
ろ

床
槽

第
一

室
で

0
.5

 

 
m

g
/
l

以
下

、
ろ

過
部

上
部

で

2
m

g
/
l以

上
 

・
嫌

気
ろ

床
槽

第
一

室
で

0
.5

m
g
/
l
以

上

で
あ

る
 

・
生

物
ろ

過
槽

ろ
過

部
上

部
で

2
m

g
/
l
以

下
で

あ
る

 

・
循

環
水

量
の

設
定

方
法

を
参

照
し

て
調

整
す

る
 

 
 

・
生

物
ろ

過
槽

の
機

能
に

異
常

が
な

い
か

確
認

し
、

 

 
正

し
い

使
用

状
況

に
設

定
し

な
お

す
 

（
風

量
低

下
、
散

気
管

の
詰

り
、
担

体
の

詰
り

な
ど

）
 

(5
)亜

硝
酸

・
 

硝
酸

 

(1
)処

理
水

槽
 

・
Ｇ

Ｒ
試

薬
・

簡
易

試
験

紙
 

・
簡

易
水

質
検

査
キ

ッ
ト

 

・
亜

硝
酸

・
硝

酸
反

応
が

な
い

 

・
ア

ン
モ

ニ
ア

が
多

く
残

留
し

て
い

る
 

・
生

物
ろ

過
槽

の
機

能
に

異
常

が
な

い
か

確
認

し
、

 

 
正

し
い

使
用

状
況

に
設

定
し

な
お

す
 

(6
)リ

ン
酸

 
(1

)処
理

水
槽

 
・

簡
易

水
質

検
査

キ
ッ

ト
 

リ
ン

酸
の

値
が

0
.5

m
g
/
l以

上
あ

る
 

・
リ

ン
除

去
装

置
に

異
常

・
不

具
合

が
な

い
か

確
認

し
、

故
障

の
場

合
は

修
理

す
る

 

(7
)残

留
塩

素
 

(1
)消

毒
槽

 
・

残
留

塩
素

計
 

0
.1

m
g
/
l以

下
で

あ
る

 
・

消
毒

剤
溶

解
量

の
調

整
を

行
う
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ゼオン合併処理浄化槽ＧＰＸ型 使用開始直前チェックリスト 
使 用 者 名  住     所  

型     式 ＧＰＸ－ 使用開始予定日     年  月  日 

 

検  査  項  目 検     査     内     容 ﾁｪｯｸ 

1.流入管渠および放流管渠 汚水、汚物の滞留・漏水がないか  

2.放流先の状況 
放流口と放流先水路の水位差が十分取れており、逆流のおそれ
がないか 

 

3.誤接合の有無 雨水、工場排水など生活排水以外の流入はないか  

起点、屈曲点、合流点および直線部分については配管内径の
120 倍を超えない範囲で枡が設置されているか 

 

升はすべてインバート升を使用しているか  
4.升の位置および種類 

蓋は密閉型となっているか  

5.流入管渠、放流管渠および 
 空気配管の変形、破損 

管は露出していないか 
土かぶりの不足による変形・破損のおそれはないか 

 

浄化槽上部にコンクリートスラブが打設されているか  6.浄化槽本体の上部および 
  周辺の状況 保守点検・清掃作業が行える十分なスペースが確保されているか  

7.漏水の有無 浄化槽から漏水していないか  

8.浄化槽本体の水平の状況 浄化槽本体は水平に設置されているか  

配管・接続が正しくされているか  

タイマユニットは正しく設置されているか：10 人槽  

アースは確実に行われているか（Ｄ種接地工事）：10 人槽  
9.ブロワの設置、稼動状況 

異常な振動・音はないか  

現在時刻は合っているか  
10.逆洗タイマの設定状況 逆洗開始時間、逆洗時間が正しく設定されているか 

開始時刻 2:00 終了時刻:2:15  逆洗回数:1 回 
 

11.逆洗の動作確認 「手動」ボタンを押し、濾過部側が逆洗されるか  

12.ばっ気の状況 槽内が均等にばっ気されるか  

13.流量調整量の確認 実使用人員に応じた水量に調整されているか  

14.循環水量の確認 実使用人員に応じた水量に調整されているか  

15.逆洗水排水量の確認 バルブ開度 60 に調整されているか  

薬剤筒の垂直に固定されているか  
16.薬剤筒の固定の状況 

薬剤は袋から出されているか  

制御ボックスは正しく設置されているか  

制御ボックスの結線は正しく行なわれているか  

中継ボックスは正しく設置されているか  

鉄電極板（セル）は正しく設置されているか  

軽石担体は正しく投入されているか  

接続ケーブルの結線、止水は正しく行なわれているか  

電源スイッチを入れ、通電ランプが点灯するか  

警報ランプは点灯・点滅していないか  

17.リン除去装置の確認 

パワー調整ダイヤルが実使用人員に合っているか  

ポンプ槽の変形、破損、漏水はないか  

ポンプは２台以上設置されているか  

ポンプおよび配管の固定は十分行われているか  

ポンプの能力は設計通りであるか  

ポンプの取り外しは可能か  

18.ポンプの設置、稼動状況 
  (原水ポンプ槽、放流ポン

プ槽が設置されている
場合) 

ポンプの位置および配管がレベルスイッチの作動の妨げにな
らないか 

 

検
査
者 

検査実施日 ： 
会 社 名 ： 
氏   名 ：             浄化槽管理士Ｎｏ： 
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ゼオン浄化槽ＧＰＸ型  清掃記録票 

清掃日時：     年  月  日     時   分～    時    分 

浄化槽使用者名  住  所  

浄化槽管理者名  巡回用件 定期 要請 その他（     ） 

型  式  名  ＧＰＸ－ 処理対象人員：   人 実使用人員：   人

処 理 方 式  流量調整型嫌気ろ床・担体流動ろ過方式にリン除去装置を加えた方式 

天候： 気温：  ℃ 異常な臭気：有 無 異常な騒音：有 無 異常な振動：有 無

清   掃   作   業   内   容 

引 抜 作 業 内 容 単 位 装 置 名 

 有・無 対  象  物 引抜量 

洗浄実施

の有無 

張り水 

の量 

嫌気ろ床槽第一室 有・無 ｽｶﾑ・堆積物・全量・洗浄水     ｍ3 有・無   ｍ3

嫌気ろ床槽第二室 有・無 ｽｶﾑ・堆積物・全量・洗浄水     ｍ3 有・無  ｍ3

生物ろ過槽 

   生物処理部 

有・無 ｽｶﾑ・堆積物・全量・洗浄水     ｍ3 有・無   ｍ3

生物ろ過槽ろ過部 

処理水槽 

有・無 ｽｶﾑ・堆積物・全量・洗浄水     ｍ3 有・無   ｍ3

消毒槽 有・無 ｽｶﾑ・堆積物・全量・洗浄水     ｍ3 有・無   ｍ3

油水分離槽 有・無 ｽｶﾑ・堆積物・全量・洗浄水     ｍ3 有・無   ｍ3

原水ポンプ槽 有・無 ｽｶﾑ・堆積物・全量・洗浄水     ｍ3 有・無 

放流ポンプ槽 有・無 ｽｶﾑ・堆積物・全量・洗浄水     ｍ3 有・無 

流入管渠 有・無 堆積物・全量・洗浄水     ｍ3 有・無 

そ 

の 

他 放流管渠 有・無 堆積物・全量・洗浄水     ｍ3 有・無 

張り水の

種類 

・上水 

・その他

（   ）

総   量 作業車（  ﾄﾝ車   台）        ｍ3         ｍ3

内部設備の破損・変形 有 ・ 無 （                  ） 

修理の必要性 有 ・ 無 （                  ） 

使用上の注意事項 有 ・ 無 （                  ） 

 

 

管

理

者

へ

の

連

絡

事

項 

その他 

作業担当者名： 会社名： 

 

住 所： 

 

TEL：    -   - 

緊急時の連絡先 

 

 

 

TEL：    -   - 
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ゼ
オ

ン
浄

化
槽

  
  

Ｇ
Ｐ

Ｘ
型

  
保

守
点

検
リ

ス
ト

点
  

 検
  

 日
  

 時
平

成
  

  
年

  
  

月
  

  
日

  
  

時
  

  
分

～
  

  
時

  
  

分
  

天
気

：
 晴

 ・
曇

 ・
雨

  
気

温
：

  
  

℃
  

  
  

  
  

  
  

作
  

  
  

業
  

  
  

 項
  

  
  

 目
頻

度
  

  
  

 点
  

  
  

  
 検

  
  

  
  

 結
  

  
  

  
 果

  
 対

  
  

 処

型
  

  
  

  
  

  
式

  
Ｇ

Ｐ
Ｘ

－
  

  
  

  
  

型
 (

6
)消

毒
槽

(1
)ス

カ
ム

★
無

・
有

  
部

位
：

  
  

  
  

  
  

×
厚

さ
  

  
  

 c
m

処
 理

 対
 象

 人
 員

  
  

  
  

  
 人

計
画

汚
水

量
 ：

  
  

  
 m

3
/
日

水
道

使
用

量
：

  
  

  
  

  
 ｍ

3
/
月

( 
  

  
  

ｍ
3

/
日

)
(2

)堆
積

汚
泥

◇
無

・
有

  
部

位
：

  
  

  
  

  
  

×
厚

さ
  

  
  

 c
m

実
  

使
  

用
  

人
 員

  
  

  
  

  
 人

前
回

水
道

ﾒ
ｰ
ﾀ
ｰ
：

  
  

  
 ｍ

3
  

  
  

 月
  

  
 日

(3
)消

毒
剤

★
  

補
充

量
：

  
  

  
  

 g
，

  
  

  
  

  
錠

清
  

  
  

  
  

  
掃

  
実

施
日

：
 平

成
  

  
  

年
  

  
  

月
  

  
  

日
今

回
水

道
ﾒ
ｰ
ﾀ
ｰ
：

  
  

  
 ｍ

3
(4

)薬
剤

筒
★

良
・

不
良

  
目

詰
ま

り
、

破
損

、
脱

落
、

( 
  

  
  

  
  

)

浄
 化

 槽
 管

 理
 者

氏
  

名
 (

7
)常

時
循

環
(1

)計
量

装
置

汚
泥

付
着

★
無

・
有

  
部

位
：

掃
除

し
た

・
し

な
い

住
  

所
  

  
 エ

ア
リ

フ
ト

ポ
ン

プ
  

付
着

量
：

多
い

、
少

な
い

施
  

 工
  

 業
  

 者
氏

  
名

(2
)エ

ア
リ

フ
ト

ポ
ン

プ
◇

無
・

有
  

付
着

量
：

多
い

、
少

な
い

掃
除

し
た

・
し

な
い

清
  

 掃
  

 業
  

 者
氏

  
名

  
  

  
  

  
汚

泥
付

着

1
．

全
般

的
な

点
検

事
項

(3
)移

送
管

汚
泥

付
着

◇
無

・
有

  
部

位
：

掃
除

し
た

・
し

な
い

  
  

  
  

作
  

  
  

業
  

  
  

 項
  

  
  

 目
頻

度
  

  
  

  
 点

  
  

  
 検

  
  

  
 結

  
  

  
 果

  
対

  
  

 処
  

付
着

量
：

多
い

、
少

な
い

(1
)浄

化
槽

設
置

場
所

(1
)浄

化
槽

設
置

場
所

☆
良

・
不

良
  

( 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 )
(4

)循
環

量
調

整
良

・
不

良
掃

除
し

た
・

し
な

い

  
 お

よ
び

周
辺

状
況

(2
)ブ

ロ
ワ

ー
設

置
場

所
☆

◇
良

・
不

良
  

( 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 )
調

整
前

★
  

  
  

  
  

  
  

  
㍑

/
分

、
バ

ル
ブ

開
度

  
  

  
  

％
 　

　
 循

環
比

(3
)周

辺
の

状
況

良
・

不
良

  
障

害
物

調
整

後
  

  
  

  
  

  
  

  
㍑

/
分

、
バ

ル
ブ

開
度

  
  

  
  

％
　

　
　

循
環

比

(2
)臭

気
(1

)浄
化

槽
周

辺
★

無
・

有
  

屎
尿

・
腐

敗
・

薬
品

・
そ

の
他

( 
  

  
  

)
調

整
基

準
：

使
用

水
量

、
実

使
用

人
員

、
処

理
対

象
人

員

(3
)騒

音
・

振
動

(1
)浄

化
槽

★
良

・
不

良
  

( 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

)
 (

8
)逆

洗
水

排
水

用
(1

)エ
ア

リ
フ

ト
ポ

ン
プ

◇
無

・
有

  
付

着
量

：
多

い
、

少
な

い
掃

除
し

た
・

し
な

い

(2
)送

風
機

★
良

・
不

良
  

( 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

)
  

  
 エ

ア
リ

フ
ト

ポ
ン

プ
  

  
  

  
  

汚
泥

付
着

(4
)槽

の
水

平
度

(1
)浄

化
槽

周
辺

☆
◇

良
・

不
良

  
( 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
)

(2
)移

送
管

汚
泥

付
着

◇
無

・
有

  
部

位
：

掃
除

し
た

・
し

な
い

(2
)浄

化
槽

本
体

☆
◇

良
・

不
良

  
( 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
)

  
付

着
量

：
多

い
、

少
な

い

(5
)異

物
の

混
入

(1
)升

★
良

・
不

良
(3

)逆
洗

水
排

水
量

調
整

◇
良

・
不

良

(2
)嫌

気
濾

床
槽

★
良

・
不

良
  

種
類

：
ビ

ニ
ル

・
繊

維
  

( 
  

  
  

  
 )

 (
9

)間
欠

定
量

ポ
ン

プ
(1

)流
量

調
整

水
量

★
良

・
不

良
　

移
送

水
量

：
　

　
　

㍑
/
分

、
バ

ル
ブ

開
度

　
掃

除
し

た
・

し
な

い

(6
)雨

水
管

の
接

続
☆

◇
良

・
不

良
　

調
整

後
：

　
　

　
 　

㍑
/
分

、
バ

ル
ブ

開
度

　
　

％

(7
)配

管
勾

配
(1

)流
入

管
☆

◇
良

・
不

良
  

( 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
)

(1
0

)リ
ン

除
去

装
置

(1
)鉄

電
極

板
★

交
換

：
し

た
・

　
し

な
い

交
換

枚
数

：
　

　
　

枚

(2
)放

流
管

☆
◇

良
・

不
良

  
( 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

)
(2

)パ
ワ

ー
調

整
ダ

イ
ヤ

ル
☆

調
整

前
：

　
　

　
　

　
，

調
整

後
：

　
相

当
人

員
：

　
　

　
人

(8
)衛

生
害

虫
の

発
生

(1
)浄

化
槽

内
★

無
・

有
  

種
類

：
は

え
・

蚊
・

( 
  

  
  

  
  

  
 )

(3
)鉄

電
解

槽
移

送
管

★
良

・
不

良
  

付
着

量
：

多
い

、
少

な
い

掃
除

し
た

・
し

な
い

(2
)升

★
無

・
有

  
発

生
場

所
：

(4
)鉄

電
解

槽
ば

っ
気

★
良

・
不

良
調

整
し

た
・

し
な

い
バ
ル
ブ
開
度
　
　
　
　
　
％

散
気

管
の

閉
塞

★
無

・
有

掃
除

し
た

・
し

な
い

沈
殿

物
★

無
・

有
掃

除
し

た
・

し
な

い

(9
)異

物
の

付
着

(1
)升

★
無

・
有

  
発

生
場

所
：

(5
)軽

石
担

体
★

良
・

不
良

補
充

し
た

・
し

な
い

補
充

量
：

　
　

　
　

　
　

リ
ッ

ト
ル

(2
)流

入
管

★
無

・
有

  
種

類
：

ス
カ

ム
・

ﾄ
ｲ
ﾚ
ｯ
ﾄ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ｰ
・

汚
物

・
(1

1
)送

風
機

送
風

機
(1

)エ
ア

ー
フ

ィ
ル

タ
ー

★
良

・
不

良
掃

除
し

た
・

し
な

い
交

換
し

た
・

し
な

い

(3
)流

出
口

★
無

・
有

　
：

ば
っ

気
用

(2
)ダ

イ
ヤ

フ
ラ

ム
◇

良
・

不
良

交
換

し
た

・
し

な
い

2
．

流
入

・
放

流
管

の
点

検
タ

イ
マ

ー
(1

)現
在

時
刻

の
確

認
☆

◇
良

・
不

良
  

( 
  

  
  

 )
分

進
み

・
遅

れ
調

整
し

た
・

し
な

い

  
  

作
  

  
  

 業
  

  
  

  
項

  
  

  
  

目
頻

度
  

  
  

  
 点

  
  

  
  

検
  

  
  

  
 結

  
  

  
  

果
  

対
  

  
  

処
(2

)逆
洗

時
間

の
確

認
☆

◇
良

・
不

良
  

開
始

：
  

  
  

 時
  

  
  

 分
に

設
定

調
整

し
た

・
し

な
い

(1
)浄

化
槽

本
体

・
升

と
の

接
合

(1
)流

入
管

★
良

・
不

良
逆

勾
配

・
破

損
・

亀
裂

・
接

着
不

良
 (

  
  

  
)

  
終

了
：

  
  

  
 時

  
  

  
 分

に
設

定

(2
)放

流
管

★
良

・
不

良
逆

勾
配

・
破

損
・

亀
裂

・
接

着
不

良
 (

  
  

  
)

  
逆

洗
時

間
：

  
  

  
  

  
 分

(2
)汚

泥
・

異
物

の
堆

積
・

付
着

(1
)流

入
管

★
無

・
有

  
異

物
：

  
  

  
  

  
  

  
汚

泥
：

  
  

  
  

(3
)手

動
逆

洗
★

良
・

不
良

(2
)放

流
管

★
無

・
有

  
異

物
：

  
  

  
  

  
  

  
汚

泥
：

  
  

  
  

(4
)内

部
電

池
消

耗
確

認
◇

良
・

不
良

3
．

各
室

の
点

検
　
　
：
流
量
調
整
用

送
風

機
(1

)エ
ア

ー
フ

ィ
ル

タ
ー

★
良

・
不

良
掃

除
し

た
・

し
な

い
交

換
し

た
・

し
な

い

  
  

作
  

  
  

 業
  

  
  

  
項

  
  

  
  

目
頻

度
  

  
  

  
 点

  
  

  
  

検
  

  
  

  
 結

  
  

  
  

果
  

対
  

  
  

処
(2

)ダ
イ

ヤ
フ

ラ
ム

◇
良

・
不

良
交

換
し

た
・

し
な

い

 (
1

)嫌
気

濾
床

槽
第

一
室

(1
)ス

カ
ム

★
無

・
有

 1
/
5

，
2

/
5

，
3

/
5

，
4

/
5

，
5

/
5

×
  

  
c
m

(平
均

)

(2
)濾

材
上

部
汚

泥
★

無
・

有
 1

/
5

，
2

/
5

，
3

/
5

，
4

/
5

，
5

/
5

×
  

  
c
m

(平
均

)
 4

．
水

質
測

定

(3
)濾

材
内

部
汚

泥
◇

無
・

有
  

多
い

・
少

な
い

 
  

  
測

  
 定

  
 項

  
 目

  
  

 測
  

  
定

  
  

箇
  

  
所

頻
度

  
  

  
  

 測
  

  
  

  
 定

  
  

  
  

  
結

  
  

  
  

  
  

果

目
詰

ま
り

無
・

有
  

部
位

：
 (

1
)水

温
(1

)嫌
気

濾
床

槽
第

一
室

◇
℃

1
3

℃
以

下
の

原
因

(4
)槽

底
部

堆
積

汚
泥

★
無

・
有

  
  

  
  

  
  

ｃ
ｍ

(2
)嫌

気
濾

床
槽

第
二

室
★

℃

(5
)ガ

ス
の

発
生

★
無

・
有

  
多

い
・

少
な

い
 

(3
)生

物
濾

過
槽

生
物

処
理

部
★

℃

(6
)水

位
の

異
常

上
昇

★
無

・
有

  
  

  
  

  
  

ｃ
ｍ

  
 原

因
：

(4
)処

理
水

槽
★

℃

 (
2

)嫌
気

濾
床

槽
第

二
室

(1
)ス

カ
ム

★
無

・
有

 1
/
5

，
2

/
5

，
3

/
5

，
4

/
5

，
5

/
5

×
  

  
c
m

(平
均

)
 (

2
)ｐ

Ｈ
(1

)嫌
気

濾
床

槽
第

一
室

◇
処

理
水

：
ｐ

Ｈ
5

.8
～

8
.6

を
外

れ
た

原
因

(2
)濾

材
上

部
汚

泥
★

無
・

有
 1

/
5

，
2

/
5

，
3

/
5

，
4

/
5

，
5

/
5

×
  

  
c
m

(平
均

)
(2

)嫌
気

濾
床

槽
第

二
室

◇

(3
)濾

材
内

部
汚

泥
◇

無
・

有
  

多
い

・
少

な
い

 
(3

)生
物

濾
過

槽
生

物
処

理
部

◇

目
詰

ま
り

無
・

有
  

部
位

：
(4

)処
理

水
槽

★

(4
)槽

底
部

堆
積

汚
泥

★
無

・
有

  
  

  
  

ｃ
ｍ

 (
3

)透
視

度
・

臭
気

(1
)嫌

気
濾

床
槽

第
一

室
◇

透
視

度
：

  
  

  
  

  
 c

m
，

臭
気

：
  

  
  

  
  

 ，
色

：

(5
)ガ

ス
の

発
生

★
無

・
有

(2
)嫌

気
濾

床
槽

第
二

室
★

透
視

度
：

  
  

  
  

  
 c

m
，

臭
気

：
  

  
  

  
  

 ，
色

：

(6
)水

位
の

異
常

上
昇

★
無

・
有

  
  

  
  

ｃ
ｍ

  
 原

因
：

(3
)生

物
濾

過
槽

生
物

処
理

部
★

透
視

度
：

  
  

  
  

  
 c

m
，

臭
気

：
  

  
  

  
  

 ，
色

：

 (
3

)生
物

濾
過

槽
生

物
処

理
部

(1
)ス

カ
ム

★
無

・
有

  
多

い
・

少
な

い
 

(4
)処

理
水

槽
★

透
視

度
：

  
  

  
  

  
 c

m
，

臭
気

：
  

  
  

  
  

 ，
色

：

(2
)担

体
上

部
汚

泥
★

無
・

有
  

多
い

・
少

な
い

 
 (

4
)Ｄ

Ｏ
(溶

存
酸

素
)

(1
)嫌

気
濾

床
槽

第
一

室
◇

m
g
/
l

嫌
気

濾
床

槽
：

D
O

が
0

.5
m

g
/
l以

上
の

原
因

(3
)移

流
管

底
部

堆
積

汚
泥

◇
無

・
有

  
  

  
  

ｃ
ｍ

5
c
m

以
上

は
掃

除
(2

)嫌
気

濾
床

槽
第

二
室

★
m

g
/
l

(4
)ば

っ
気

状
況

★
良

・
不

良
  

偏
り

・
風

量
不

足
・

( 
  

  
  

  
  

  
 )

(3
)生

物
濾

過
槽

ろ
過

部
★

m
g
/
l

生
物

ろ
過

槽
ろ

過
部

：
Ｄ

Ｏ
が

2
m

g
/
l以

下
の

原
因

(5
)発

泡
状

況
★

無
・

有
消

泡
剤

使
用

(4
)処

理
水

槽
★

m
g
/
l

(6
)水

位
の

異
常

上
昇

★
無

・
有

  
  

  
  

ｃ
ｍ

  
 原

因
：

 (
5

)窒
素

成
分

(１
)処

理
水

槽
★

ア
ン

モ
ニ

ア
m

g
/
l

亜
硝

酸
m

g
/
l

硝
酸

m
g
/
l

 (
4

)生
物

濾
過

槽
濾

過
部

(1
)ス

カ
ム

★
無

・
有

  
多

い
・

少
な

い
 

 (
6

)リ
ン

酸
(１

)処
理

水
槽

★
m

g
/
l

(2
)担

体
上

部
汚

泥
★

無
・

有
  

多
い

・
少

な
い

 
 (

7
)残

留
塩

素
(1

)消
毒

槽
★

m
g
/
l

(3
)担

体
の

詰
ま

り
◇

無
・

有
 所

見
：

  
  

  
(手

動
逆

洗
)

(4
)逆

洗
状

況
★

良
・

不
良

  
偏

り
・

風
量

不
足

・
( 

  
  

  
  

  
  

 )

 (
5

)処
理

水
槽

(1
)ス

カ
ム

★
無

・
有

部
位

左
中

右
  

保
守

点
検

業
者

  
  

氏
名

：
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
登

録
番

号
 ：

厚
さ

  
住

所
：

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

電
話

番
号

 ：
  

  
  

  
 －

  
  

  
  

 －
  

(2
)堆

積
汚

泥
◇

無
・

有
部

位
左

中
右

5
c
m

以
上

は
掃

除

厚
さ

浄
化

槽
管

理
士

：
氏

名
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 第
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
号

★
：

保
守

点
検

ご
と

に
行

な
う

項
目

、
　

　
☆

：
使

用
開

始
直

前
に

行
な

う
項

目
◇

：
適

宜
行

な
う
項

目
（
処

理
性

能
が

低
下

し
て
い
る
、
清

掃
時

期
が

近
づ
い
て
い
る
時

等
）




